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Особливості і проблематика повітряних 

розподільних ліній напругою 6-10 кВ 

1) велика протяжність і розгалуженість 

мереж; 
 

2) дуже великий термін експлуатації; 
 

3) недостатня оснащеність засобами 

автоматизації, підвищення надійності та 

компенсації реактивної потужності, 

низька ефективність використання 

встановленого в мережах обладнання;  



Особливості і проблематика повітряних 

розподільних ліній напругою 6-10 кВ 

В 2020 році середній час відключення 

споживачів (SAIDI) перевищував 800 

хвилин на рік. Після впровадження 

стимулюючого тарифоутворення 

(RAB-регулювання) цей показник 

знизився до 560 хвилин на рік. 

Це значно перевищує аналогічні 

характеристики економічно розвинутих 

країн світу.  
 

;  



Сучасні технічні засоби зниження 

пошкоджуваності повітряних електричних 

мереж напругою 6-10 кВ  

Самонесучий ізольований провід   



Сучасні технічні засоби зниження 

пошкоджуваності повітряних електричних 

мереж напругою 6-10 кВ  

Композитні опори 



Сучасні технічні засоби зменшення 

тривалості аварійних відключень в повітряних 

електричних мережах напругою 6-10 кВ  

Вимикач навантаження 

стовповий 

включений 

стан  

Однофазні реклоузери 



Сучасні технічні засоби зменшення тривалості 

аварійних відключень в повітряних електричних 

мережах напругою 6-10 кВ  

Покажчик короткого 

замикання 

світлодіодний 
Однофазний 

гідравлічний 

секціоналайзер 

Трьохфазний 

електронний  

секціоналайзер 

Підвіска покажчиків 

короткого замикання на 

проводах лінії 



Загальні постановки задачі комплексної 

модернізації повітряних розподільних мереж 

1. Визначення оптимального складу і місць розміщення  

технічних засобів з метою безумовного досягнення 

нормативних значень (встановлених НКРЕКП) 

відповідних показників надійності. 

2. Оптимізація як окремих, так і сукупності показників 

надійності за рахунок розміщення технічних засобів 

підвищення надійності за умов обмежених 

(попередньо заданих) фінансових ресурсів. 

3. Визначення оптимальних умов використання (місць 

розміщення) обмеженого (попередньо визначеного) 

складу технічних засобів підвищення надійності.  



Загальні постановки задачі комплексної 

модернізації повітряних розподільних мереж 

4. Можливість урахування перспективи вповадження 

локальних джерел генерування енергії при прйнятті 

рішень щодо оптимізації надійності розподільних 

мереж: 

 

5. Прийняття рішень з урахуванням можливості 

поетапної трансформації традіційних розподільних 

мереж в активні розподільні мережі (системи).  

 

 Необхідність усвідомлення доцільності саме 

комплексного вирішення завдання відновлення та 

модернізації повітряних розподільних мереж .  



Дякую за увагу 


